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На многочисленных небольших тепловых электростанциях установлены 
турбины, удельные расходы тепла которых не соответствуют современным 
образцам турбинного оборудования. Большинство этих установок 
конденсационного типа обеспечивает электроэнергией промышленные 
предприятия и бытовые нужды городов и поселков. 
В этих условиях небольшие тепловые электростанции с технически 
устаревшими агрегатами не могут быть конкурентоспособными с 
современными крупными турбинными установками, что во многих случаях 
ставит под сомнение возможность существования подобных энергетических 
предприятий. 
В настоящее время на российских электростанциях, при производстве 
электроэнергии, как побочный продукт образуется тепло, в количестве, 
соответствующем нагрузке отопления всех зданий страны. Большая часть этого 
тепла либо подогревает атмосферу через градирни, либо нагревает воду в 
специально созданных водохранилищах. Полезное использование для целей 
теплоснабжения составляет менее 30%. 
Задача обеспечить полезное использование всего сбросного тепла 
электростанций утопична, так как теплопотребление неравномерно в течение 
года. При похолоданиях потребность в тепле растет быстрее, чем в 
электроэнергии. Необходимая максимальная тепловая мощность в 4 раза 
превышает максимальную электрическую, и хотя они по времени совпадают 
(период сильных похолоданий), без пиковых котельных нам не обойтись. 
Системам теплофикации необходима серьезная модернизация, влекущая 
за собой техническую перестройку большинства небольших электростанций, 
реконструкция конденсационные турбины, переведя их на различные 
теплофикационные режимы: с ухудшенным вакуумом для обеспечения 
теплофикации городов; с регулируемым отбором или противодавлением для 
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теплоснабжения главным образом технологических нужд промышленных 
предприятий. 
Турбинная установка с противодавлением является  наиболее      
экономичной из всех существующих типов теплосиловых установок, 
вследствие вырабатываемой электроэнергии, являющейся при этом 
побочным продуктом, так как главная цель подобной установки заключается 
в обеспечении потребителей высококалорийным теплом. В результате рекон-
струкции турбинных установок они становятся вполне рентабельными, так 
как удельные расходы тепла реконструируемых агрегатов не уступают, а во 
многих случаях меньше, чем у современных турбин большой мощности, 
работающих при конденсационном режиме. 
Ниже приведены примеры перевода турбин на новые режимы и 
достижения в каждом случае значительного экономического  эффекта.      
Обращает на себя внимание тот факт, что если при реконструкции проточной 
части турбины стоимость ее изготовления еще достаточно высока и окупается 
в течение года, а на небольших установках в течение полутора лет, то при 
предлагаемой нами реконструкции турбины стоимость ее осуществления 
незначительна, и поэтому окупаемость составит очень небольшой срок, при 
новом режиме работы агрегата. 
Вторым очень важным обстоятельством является то, что реконструкция 
в большинстве случаев возможна в условиях любой электростанции и охотно 
выполняется энергоремонтной организацией, для которой подобная работа 
соответствует основному профилю ее деятельности. 
При рассмотрении возможности перевода турбин на теплофикационный 
режим должны быть учтены особенности каждой турбины. Надо отметить, 
что при таком переводе желательно полное использование пропускной 
способности существующей проточной части. Реконструкцию ее следует 
предусматривать лишь в тех случаях, когда состояние облопачивания требует 




1 ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ 
 
В данной  ВКР рассматривается турбогенератор №6 Томской ГРЭС-2. 
Паровая турбина типа ПТ-25-90/10 номинальной мощностью 25 МВт при 3000 
об/мин с конденсацией и двумя регулируемыми отборами: 
a) Производственным - при давлении 8-13 ата; 
b) Теплофикационным - при давлении 1.2-2.5 ата 
предназначена для непосредственного привода генератора. 
Турбина рассчитана на работу свежим паром при давлении  90 ата и 
температуре 500 0С, измеренными перед входом в автоматический стопорный 
клапан турбины. Расчетная температура охлаждающей воды в конденсаторе 20 
0
С. 
Турбина имеет три нерегулируемых отбора пара, предназначенных для 
подогрева питательной воды в подогревателях высокого и низкого давления, и 
два регулируемых отбора, из которых один давлением 8-13 ата предназначен 
для внешнего – производственного потребления и на регенеративный подогрев 
воды, а второй давлением 1.2-2.5 ата предназначается для внешнего 
теплофикационного  потребления и на регенеративный подогрев питательной 
воды. 
Не допускается: 
a) Работа турбины с давлением пара в камере производственного отбора 
выше 13 ата и в камере теплофикационного отбора выше 2,5 ата; 
b)  Работа турбины при включенных регуляторах давления и при давлении 
в камере производственного отбора ниже 8 ата, а в камере 
теплофикационного отбора ниже 1,2 ата; 
c) Работа турбины на выхлоп в атмосферу. 
При номинальных параметрах свежего пара, расходе охлаждающей воды в 
количестве  5000 м3/час при температуре 20 0С, при полновключённой 
регенерации, количество воды подогреваемой в последнем подогревателе 
равно 100% от расхода пара на турбину и при работе турбоустановки, 
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осуществляемой по схеме подогрева питательной воды в деаэраторе с 
давлением 6 ата: 
a) Максимальная величина производственного отбора пара (при 
номинальной  мощности турбины и теплофикационном отборе, равном 
нулю) составляет 160 т/ч при давлениях в камере отбора 8-10 ата и 120 
т/ч, при давлении отбора 13 ата. 
b)  Максимальная величина теплофикационного отбора пара (при 
номинальной мощности турбины и производственном отборе, равном 
нулю) составляет: 100 т/ч при давлении в камере отбора 2,5 ата.  
Турбина может принимать нагрузку до 37 МВт. Минимальный пропуск пара 
в часть НД за 16 ступенью составляет около 10т/час, если давление в камере 
регулируемого отбора составляет 1,2 ата. Этот минимальный пропуск пара 
соответственно повышается при увеличении давления в камере отбора. 
Турбина допускает длительную работу с номинальной мощностью при 
следующих отклонениях основных параметров от номинальных: 
a) При одновременном изменении в любых сочетаниях начальных 
параметров свежего пара по давлению в любых пределах 85-95 ата и по 
температуре в пределах 490-5050С, но при температуре охлаждающей 
воды не выше 200С; 
b) При давлении свежего пара до 100 ата и температуре до 510 
0
С 
допускается работа турбины в течении не более получаса, при чем общая 
продолжительность не должна превышать 20 часов в год; 
c) При одновременном уменьшении величины обоих регулировочных 







































































































Турбина представляет собой одноцилиндровый аппарат имеющий 
двухвенечную ступень скорости в качестве регулирующей ступени и 18 
ступеней давления, а всего 19 ступеней. Ротор турбины соединен с ротором 
генератора полугибкой муфтой. Ротор турбины вращается по часовой 
стрелке, если смотреть на турбину со стороны переднего подшипника. 
Критическое число оборотов ротора турбины 1800 в минуту. Первые  
9 дисков ротора откованы заодно с валом, последние 10 дисков насадные.  
Турбина имеет клапанное регулирование. Свежий пар подается к 
отдельно стоящей паровой коробке в которой расположен клапан 
автоматического затвора турбины откуда по перепускным трубам пар 
поступает к четырем регулирующим клапанам, расположенным в паровых 
коробках, вваренных в переднюю часть цилиндра турбины. По выходу из 
нижней турбины отработанный пар попадает в конденсатор поверхностного 
типа, присоединенный непосредственно к выходному патрубку турбины 
путём приварки при монтаже. Турбина снабжена паровыми лабиринтовыми 
уплотнениям, к которым подводится дросселированный пар, охлажденный в 
специальном охладителе.  















2 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ТУРБИНЫ ПТ-25-90 НА 
УХУДШЕННЫЙ ВАКУУМ 
 
Многие из турбин небольшой и средней мощности оказывается 
целесообразным переводить на режим  ухудшенного вакуума. В первую 
очередь речь идет о турбинах, устанавливаемых на коммунальных и 
промышленных ТЭЦ. Повышая давление в конденсаторе до 0,06-0,08 мПа  и, 
тем самым, температуру на выходе из конденсатора до t = 80-90оС, можно 
использовать теплоту этой воды для отопления, горячего водоснабжения и 
др.  
В теплофикационных турбинах с регулируемыми отборами старого типа 
(без ступенчатого подогрева сетевой воды) конденсатор можно использовать 
как первую ступень подогрева сетевой воды. Во всех этих случаях общая 
тепловая экономичность существенно повышается. В данном проекте 
турбоустановки ПТ-25-90 подогрев сетевой воды одноступенчатый. При 
переводе на ухудшенный вакуум конденсатор используется как первая 
ступень подогрева, а сетевые подогреватели как вторая. 
Как правило, перевод турбины на режим ухудшенного вакуума 
технологически не очень сложен  и обычно осуществляется силами 
ремонтных организаций без привлечения турбинных заводов. Однако к такой 
модернизации следует подходить очень осторожно: с одной стороны, следует 
выбирать наиболее рациональные в конкретных условиях решения, с другой 
– не допускать таких изменений режима работы самой турбины и 
вспомогательного оборудования, которые могут вызвать аварии и неполадки 
в работе. 
Серьезным недостатком при работе с ухудшенным вакуумом является 
существенное повышение температуры пара в выходном патрубке и в заднем 
подшипнике турбины (особенно если корпус этого подшипника выполнен 
заодно с выходным патрубком), что может привести к недопустимой 
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вибрации турбины. При работе в режиме ухудшенного вакуума желательно 
вести эксплуатационный контроль за упорным подшипником.  
В теплофикационных турбинах должно быть организовано охлаждение 
патрубка впрыском конденсата. Такой впрыск, особенно неудачно 
организованный, может быть причиной эрозии выходных кромок последних 
лопаток.  
Положительным моментом при переводе турбины на ухудшенный 
вакуум может служить то, что расход энергии на собственные нужды (на 
привод циркуляционных насосов) сокращается. 
Также в некоторых случаях уменьшается протяженность разъемов, 
находящихся под вакуумом, и тем самым сокращаются присосы воздуха, так 
что можно оставить в работе один эжектор. 
При переводе турбины в режим ухудшенного вакуума наиболее 
радикально удалить одну или несколько последних ступеней, при этом 
отпадает проблема обеспечения надежности этих ступеней. Кроме того, 
повышается КПД собственно  турбины, так как не будет  дросселирования 
пара в этих ступенях и потребления ими мощности. Следует, однако, 
подчеркнуть, что после удаления ступеней, как правило, невозможна работа 
турбины при нормальном вакууме и номинальной нагрузке, так как в 
последней из оставшихся ступеней недопустимо возрастет теплоперепад и, 
как следствие, заметно возрастут напряжения  в рабочих лопатках и 
диафрагмах. Кроме того, при номинальном глубоком вакууме может 
полностью исчерпаться расширительная способность косого среза рабочей 
решетки и это может привести к снижению экономичности турбоустановки в 
целом. В данном проекте было демонтировано две ступени, для того чтобы 
можно было обеспечить такое давление, которое необходимо для подогрева 






3 РАСЧЕТЫ КОНДЕНСАТОРА 
 
3.1. Расчет и составление алгоритма программы для 
конструкторского расчета конденсатора 
3.1.1. Модель конструкторского расчета конденсатора 
 
Важнейшим вопросом конструкторского расчета конденсатора 
является определение площади поверхности теплообмена. Для определения 
требуемой поверхности охлаждения, количества и длины трубок 
конденсатора должны быть заданы следующие величины: 
номинальный расход пара в конденсатор, т/ч ном
пD  
номинальный расход охлаждающей воды, т/ч ном
вG  
давление в конденсаторе, МПа кp  
Температура воды на входе в конденсатор, 
0 C  1вt  
разность теплосодержания пара и конденсата, кДж кh  
наружный и внутренний диаметры трубок, мм н внd ,d  
число ходов воды z  
материал трубок - 
 
В данном расчете использована методика [2]. 
Расчет величины поверхности охлаждения ведем в такой 
последовательности: 










0 С . (1) 
подсчитать значение температуры воды на выходе из конденсатора. 
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1,1 w 0,52-0,0072 d а
k=4070 a ( ) (1-
d 1000
z-2 t
(35-t ) ) (1- (1- )) Ф ,Вт (м К).





Требуемую для заданных условий поверхность охлаждения определить 
по формуле  
3





Принимают соответствующую условиям водоснабжения и материалу 
трубок величину скорости воды w . 










Длину трубок определить по известным, площади поверхности и 












Рисунок 1–  Блок схема конструкторского расчета конденсатора 
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На базе этого алгоритма была создана программа  в среде Mathcad. 
Программа была успешно  оттестирована по примеру расчета 
представленного в [2]. Пример программы показан в Приложении Б.
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3.1.2. Конструкторский расчет конденсатора 
 
            Давление в конденсаторе   
кp =0,0055 МПа. 
            Расход  охлаждающей воды  
ном 3
вG 5000 м ч . 
            Температура охлаждающей воды на входе в конденсатор 
0
1Вt 12 С . 
            Материал трубок Л-68 (ГОСТ 494-44, мягкий). 
            Число ходов 
                                     z=2. 
            Диаметры трубок  
                                 н внd 24 мм,   d 22 мм.   
            Коэффициент состояния поверхности 
                                                            а=0,9. 
            Скорость воды в трубках  
                                           
вw 1,9 м с. 
             Удельная паровая нагрузка 
                       
0 2
кd 18,4 кг (м ч). 
             Расход пара в конденсатор 
в р 2в 1в
к 11 1
к к






где рс =4,19кДж (кг К)   – удельная теплоемкость воды; 
          По [1, таблица 2] находим, что давлению  кp =0,0055 МПа соответствует 
температура насыщения 0нt 34,6 С  и  энтальпии   
                                         
11
кh =2593,8кДж (кг К) ; 
                                    
1
кh =144,9 кДж (кг К) ; 
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                                           2вt = 1вt + ,где 
=3,7- недогрев воды, тогда 2вt =12+3,7=15,7
0 C  
к
5000 4,19 (15,7 12)
D 32,046 т ч.
(2593,8 144,9)
 
              Коэффициент учитывающий влияние паровой нагрузки конденсатора        
( кd )  
dФ 1 . 







1,1 w 0,52-0,0072 d а
k=4070 a ( ) (1-
d 1000
z-2 t 1,1 0,9






(35-12) ) (1- (1- )) 1 2557,6 Вт (м К)  ,
10 35
 
где  1вх 0,12 а (1+0,15 t ).  





D (h h ) 3,6 32,046 (2593,8 144,9) 3,6
t 13,32 C














Нагрев воды до температуры насыщения 
0
н 1в вδt t t t 34,6 12 13,32 9,26 С.  
(9) 
 







5000 10 ln( )G 10 ln( )
9,26δtF 1449,89 м .
k 2557,6
 





D 10 32,046 10
















4 G 4 5000
N= 3880 шт.
3600 d w 3600 0,022 1,9
 

























3.2. Расчет и составление алгоритма программы для проверочного 
расчета конденсатора 
3.2.1. Модель поверочного расчета конденсатора 
 
В результате расчета необходимо определить давление в конденсаторе, 
нагрев охлаждающей воды и нагрев воды до температуры насыщения пара 
при давлении в конденсаторе. 
номинальный расход пара в конденсатор, т/ч ном
пD  
номинальный расход охлаждающей воды, т/ч ном
вG  
поверхность охлаждения, м2 F  
температура воды на входе в конденсатор, 
0 C  1вt  
количество трубок, шт. N  
наружный и внутренний диаметры трубок, мм н внd ,d  
число ходов воды z  
материал трубок - 
 
          В данном расчете использована методика [2] 
Расчет ведем по следующему алгоритму. 









          Учитывая, что в данном случае значение давления кp  неизвестно, для 

















1,1 w 0,52-0,0072 d а
k=4070 a ( ) (1-
d 1000
z-2 t
(35-t ) ) (1- (1- )) Ф ,Вт (м К), при t  35 С
10 35
 
  (13) 
 
Температура воды на выходе из конденсатора 
0
2в в 1вt =Δt +t , С. 
(14) 
 











           Температура насыщения пара в конденсаторе согласно формуле 
0
н 1в вt t +δt t , С. 
(16) 
 





D (h h )
















На основе блок схемы была создана и оттестирована программа 
поверочного расчета конденсатора. Программа была оттестирована на основе 
расчета [2]. Пример программы показан в Приложении В. 
 
3.2.2. Вариант поверочного расчета 
 
Расход пара в конденсатор 
кD =32,046 т ч.  
Температура охлаждающей воды  
0
1вt 20 C.  
Поверхность охлаждения, удельную паровую нагрузку, число ходов, 
скорость воды в трубках, и т.д. принимаем из условия пункта (3.1.2). 











t = =6,64 C.
m 87,4
 
Определяем коэффициент теплопередачи по формуле с условием 
0







1,1 w 0,52-0,0072 d а
k=4070 a ( ) (1-
d 1000
z-2 t 1,1 0,9






(35-20) ) (1- (1- )) 1 3041,5 Вт (м К).
10 35
 
Температура на выходе из конденсатора 
0
2в в 1вt =Δt +t =20+6,64=26,64 С. 
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Нагрев воды до температуры насыщения 
к p
02в 1в
3,6 k 3,6 3041,5
( ) ( )
m d c 87,418,39 4,19
t t 6,64
δt = =1,61 C.
(е 1)(е 1)  
 
Температура насыщения пара в конденсаторе 
0
н 1в вt t +δt t =20+1,61+6,64=28,25 С. 
По [1,таблице 1] определяем давление в конденсаторе по 0нt 28,25 C   
кp 0,0038 МПа.  






D (h h )




кh =2552,4 и 
1
кh =118,42кДж (кг К)  находим по
0





D (h h ) 32,046 (2552,4 118,42)
t 6,648 С,
G с 2800 4,19
 
Подставив в формулу (14) пересчитываем, и в результате пересчета 
получаем давление в конденсаторе равное  
кp 0,0038 МПа.  
3.2.3 Поверочный расчет конденсатора на разные температуры 
охлаждающей воды и расходов пара в конденсатор. 
Расчеты были проведены по программе, которая представлена в 
Приложении В. 
Результаты расчетов представлены в таблице 2.  














1вt 10 С  
0
1вt 30 С 
0
1вt 50 С 
0

















































































8,0115 4,6 1,66 1,76 13,4 11,7 0,0015 1,66 0,64 32 31,6 0,0048 1,61 0,27 52 51,6 0,013 1,6 0,23 72 71,6 0,034 
16,023 9,2 3,3 1,69 15,0 13,3 0,0017 3,3 0,68 
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33,3 0,0053 3,21 0,51 53 53,8 0,015 3,1 0,45 73 73,1 0,037 
24,035 13,8 4,9 1,96 16,9 14,9 0,0019 4,9 0,99 36 34,9 0,0059 4,8 0,76 56 54,8 0,017 4,7 0,68 75 74,7 0,039 




Рисунок 3 – Зависимость к осD (δt,t )   при разных температурах на входе 
 







































Рисунок 5 – Зависимость к 2в, осD (t t )  при разных температурах на входе в 
конденсатор 
Анализ графиков показывает, что при увеличении температуры на 
входе в конденсатор, явных минимумов и максимумов не наблюдается. 
































4 РАСЧЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ  
 
4.1. Расчет принципиальной тепловой схемы до реконструкции 
 
4.1.1. Описание расчета тепловой схемы 
 
Задачей расчета тепловой схемы, является определение всех потоков 
пара, конденсата и воды, а также определение показателей тепловой 
экономичности.  
Для определения расхода пара на турбину задаемся электрической 
мощностью, естественным распределением расходов пара в сетевую 
установку и конденсатор. Давление в теплофикационном отборе по условиям 
эксплуатации должно быть равным 0,12 МПа. Другие давления определяются 
в соответствии с оптимальным распределением регенеративного подогрева 
воды по ступеням. 
При последующих расчетах схемы на разные температуры наружного 
воздуха и после модернизации расчет давлений пара в отборах производится 
с помощью уравнения Стодола-Флюгеля с учетом значений давления в 
отборах на номинальный режим, который считаем исходным.  
Методика расчета тепловой схемы изложена [1], [3]. 
 
4.1.2. Анализ тепловой схемы энергоблока ПТ-25-90 
 
Турбина имеет один цилиндр. Свежий пар с параметрами 9 МПа и  
500°С через группу стопорных и регулирующих клапанов поступает в ЧВД, 
после чего направляется в ЧСД и ЧНД. 
Турбина имеет пять регенеративных отборов пара: два из них 
регулируемые. Конденсат турбины подогревается в охладителях уплотнений 
ОУ, в трех поверхностных (П-3,П-4 и П-5) ПНД. После деаэратора 
питательная вода,  питательными насосами, прокачивается через два ПВД.  
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Дренажи ПВД каскадно сливаются в деаэратор, дренажи ПНД - 
каскадно сливаются в основной конденсатор. 















Рисунок 6 – Принципиальная тепловая схема турбоустановки ПТ-25-90 
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4.1.3. Построение температурного графика теплоснабжения 
 
Отпуск теплоты на отопление зависит от температуры наружного 
воздуха.  Для различных климатических районов установлены и приведены в 




t , средней температуры отопительного периода cpнвt , 
продолжительности отопительного сезона 
oc
, продолжительности стояния 
температур наружного воздуха. В данном расчете используем график 
теплоснабжения Томской ГРЭС-2. График показан на рисунке 7. 
Центральное регулирование производится по эквивалентной 
температуре наружного воздуха, учитывающей дополнительные потери 
тепла от ветра. В летний период при работе в режиме горячего 
водоснабжения поддерживать температуру сетевой воды 75
0 С . 
   
 





, с двумя срезками на 125
0 С  и 58



















4.1.4. Распределения регенеративного подогрева конденсата 
питательной воды 
 
Поскольку ПНД-2 и ПВД-2 питаются из одного отбора с ОБ и ПБ 
соответственно, то нагрев основного конденсата в этих подогревателях 
определяется давлением в отопительных отборах турбины. Таким образом, 
остается распределить подогрев основного конденсата от ПНД-2 до 
деаэратора. 
Давление в деаэраторе питательной воды (ДПВ) составляет 0,59 МПа. 
При этом давлении температура воды на линии насыщения составляет 
sд дt f p 159°С . Нагрев основного конденсата в деаэраторе принимается 
14°С из рекомендованного диапазона (12÷15)°С. Таким образом, температура 
основного конденсата на входе в ДПВ составляет 
ок sд дt t t 159 14 145
0 С . (18) 
 
Недогрев в ПНД примем равным 3°С из рекомендованного диапазона 
(1÷3)°С. 
Давление пара в отборе по условиям эксплуатации 0,12 МПа. Из этого 
условия давление в  ПНД-2 и ОБ примем равным давлению пара в отборе с 
учетом потерь в трубопроводе. 
  
4




Температура основного конденсата после ПНД- 2 
ПНД-2 ПНД-2
ок st t 103,8 3 100,8°С. (20) 
 





ок ок кt t t 100,8 37 63,8°С, где (21) 
1











Температура основного конденсата на выходе из ПНД-3 составляет 
ПНД-1 ПНД-2
ок ок пндt t 100,8 31,9 68,9°С.  (23) 
  
Температура основного конденсата на выходе из ПНД-4 составляет 
ПНД-1
ок окt t 145°С. 
Давление в отборе турбины на эти ПНД определятся с учетом (5÷7)% 
потерь давления в трубопроводах отборов. 
Температура насыщения в подогревателях: 
ПНД-1 ПНД-1
s окt t 68,9 3 71,9°С;  (24) 
  
Давление пара в подогревателях по[1]  
ПНД-3
ПНД-3 sр f t 0,42 МПа ; 
ПНД-1
ПНД-1 sр f t 0,029 МПа.  
Давление пара в отборах 
ПНД-3
отб ПНД-3p =1,07 р 1,07 0,42 0,43 МПа;  
ПНД-1
отб ПНД-1p =1,07 р 1,07 0,029 0,03 МПа.  
Далее необходимо распределить подогрев питательной воды от 
температуры за ДПВ с учетом ее повышения в ПН до заданной температуры 
питательной воды. Недогрев в подогревателях высокого давления примем 
равным 4°С из рекомендованного диапазона (2÷5)°С. 
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Давление питательной воды за ПН примем равным 
пв 0р 1,4 р 1,4 9 12,6 МПа.  
Повышение энтальпии питательной воды составляет 
3 3





пн д пн дh р р 10 0,0011 12,6 0,59 10 13,2 кДж/кг,  
где по [1] 3д дf p 0,0011 м /кг– удельный объем воды на линии 
насыщения при давлении в деаэраторе 










            Деаэратор и П3 образуют одну ступень подогрева, поэтому подогрев в 
системе ПВД будет осуществляться от температуры на входе в деаэратор 
окt 145°С  до температуры питательной воды пвt 200°С . 










пвд 30°С  – рекомендованный подогрев в ступени (25÷30)°С. 
Примем число ступеней подогрева равным пвд 2Z . Тогда подогрев в 










          Определим давления пара в камерах отборов турбины. 
ПВД-1 
Температура насыщения в подогревателе 
П1
s пвt =t 200 4 204°С. (29) 




П1 sр =f t 1,56 МПа.  
Давление пара в отборе по [1] 
П1
отб П1p =1,07 р 1,07 1,56 1,61 МПа.  
ПВД-2 
Температура воды на выходе из подогревателя 
в2 пв пвдt =t 200 27 173°С.  
Температура насыщения в подогревателе 
П2
s в2t =t 173 4 177°С. 
Давление пара в подогревателе по [1] 
П2
П2 sр =f t 0,85 МПа. 
Давление пара в отборе 
П2
отб П2p =1,07 р 1,07 0,85 0,88 МПа.  
Таким образом, турбина имеет 5 камер отбора, давление в которых 
указано в таблице 3.  
В таблице также приведены значения КПД цилиндра согласно 
значениям базовой турбины. 
 
Таблица 3 - Давления в отборах 
№ 
отб. 







            Теперь имеются все данные для построения процесса расширения 
пара в турбине. Потери давления при дросселировании на входе в ЦВД 
примем равными 3%. 
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4.1.5. Построение процесса расширения пара в турбине 
 






























4.1.6. Составление сводной таблицы параметров пара и воды 
 
Таблица 4 – Таблица параметров воды и пара 
Точка Подогреватель 
Пар в отборе Пар в подогревателе Вода за подогревателем   
P h P ts hдр θ Pв tв hв Hотб y 
МПа кДж/кг МПа °С кДж/кг °С МПа °С кДж/кг кДж/кг - 
0 - 9 3390,6 - - - - - - - - - 
0' - 8,73 3390,6 - - - - - - - - - 
1 П1 1,61 2989,4 1,56 200,2 853,13 4 11,6 196,2 839,8 401,2 0,6518 
2 
П2 0,88 2879,3 0,85 172,9 732,2 4 12,1 168,9 720,7 511,3 0,5563 
Д 0,88 2879,3 0,59 158 666,8 0 0,59 158 667,8 511,3 0,5563 
3 П3 0,43 2764,6 0,42 145,4 612,3 3 0,526 142,4 599,6 626 0,4567 
4 
П4 0,12 2583,3 0,112 103,8 435,2 3 0,626 100,8 420,8 807,3 0,2994 
ОБ 0,12 2583,3 0,112 103,8 435,2 6 1,5 97,8 410,8 807,3 0,2994 
5 П5 0,03 2414,4 0,029 63,3 385,9 3 0,726 60,3 253 976,2 0,1524 
К К 0,0055 2238,3 0,0055 34,6 144,9 0 0,0055 34,6 144,9 1152,3 0,0000 
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4.1.7. Расчет схемы отпуска тепла 
 
Целью расчета схемы отпуска теплоты является определение расходов 
пара на сетевые подогреватели ОБ и ПБ. Основные бойлера включены 
параллельно от четвертого отбора с постоянным давлением 
 0,12 МПа, пиковый бойлер питается паром производственного отбора. 
На рисунке 9 представлена расчетная схема сетевой подогревательной 
установки. В схеме предусмотрен слив дренажа из ОБ в линию основного 










Рисунок 9 – Сетевая подогревательная установка 
Сетевая установка турбины состоит из основных бойлеров ОБ, если 
отборы не обеспечивают требуемую температуру воды, по температурному 
графику тепловой сети, догрев сетевой воды до требуемой температуры 
осуществляется в пиковом источнике – пиковом бойлере (ПБ). Расчет 
сетевой установки будем проводить на расчетную для отопления 
температуру наружного воздуха. 
По исходным данным:  
расход сетевой воды свG 124,  кг/с;  
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температурный график теплосети пс осt t 150 70 С ; 
коэффициент теплофикации 
р
тэц 0,60 ; 
температура наружного воздуха 0нвt 40 С. 
В последующих расчетах схему отпуска тепла упростим. Она показана 
на рисунке 10.  Будем считать исходя из рисунка 8 что при 0нвt 40 С  
0








Рисунок 10 – Расчетная схема сетевой установки. 
Запишем уравнение теплового баланса для ОБ 
 
ОБ св пс ос вQ G t t с  
(30) 
. 
Откуда определим тепловую нагрузку 
ОБ св пс ос вQ G t t с 124 125 57,6 4,19 35 кВт. 
Составим уравнения тепловых балансов для СП, для определения 
расходов пара на них: 
Для ОБ: 
 




Энтальпии др4h   определяется по давлению в ОБ [1]. 
Удельная энтальпии пара 
4h  берется из процесса расширения при 
давлениях пара в отборе 4р . 
Расход пара на ОБ составляет 
об




В результате расчета получили расходы пара на сетевые подогреватели 
в абсолютных единицах (кг/с).  
 
4.1.8. Предварительный расход пара на турбину 
 
Для расчета тепловой схемы в относительных единицах необходимо все 
расходы, полученные при расчете схемы отпуска тепла ( обD ),  перевести в 
относительные расходы в соответствии с уравнением (31). Необходимый при 




0 p j j
i эм
N 10
D =k + D y
H η
 (32) 
где Nэ - заданная электрическая мощность в МВт, Nэ=25 МВт;  
Нi - действительный теплоперепад турбины в кДж/кг;  
ηэм – КПД механический и электрогенератора (могут быть 
 приняты 0,985); 
 Dj - расходы пара из отборов турбины на сетевые подогреватели ОБ кг/с;  
yj
 
- коэффициенты недовыработки мощности соответствующих отборов;  
kр - коэффициент регенерации, он зависит от многих факторов и находится в 









Относительные расходы, связанные с отпуском тепла, в относительных 
единицах 










            Дальше расчет будет вестись именно с этими значениями 
относительных расходов. Если выяснится в ходе расчета, что требуется 
пересчет, то он будет произведен на компьютере, а в записке будут указаны 
лишь конечные значения, поскольку не имеет смысла представлять весь 
итерационный расчет. 
 
4.1.9. Расчет группы подогревателей высокого давления 
 
 Расчетная схема группы ПВД представлена на рисунке 11.  
h1,





Рисунок 11 – Расчетная схема группы ПВД 
 
При расчете ПВД учитывается повышение энтальпии воды при сжатии 
ее в питательном насосе. 
33Δh =v' (P -P ) 10 =0,0011 (12,6-0,6) 10 =13,2 кДж/кгпн пв д  (34) 
Энтальпия питательной воды за питательным насосом 
пн д пнh h h 667,65 13,2 680,9 кДж/кг.  (35) 
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Потеря давления в каждом ПВД принимается 0,5 МПа, [1]. 
Давление воды за каждым ПВД определится как 
 
в2 пнр =р Δр=12,6 0,5=12,1 МПа;  (36) 
в1 в2р =р Δр=12,1 0,5=11,6 МПа;  (37) 
 
Недогрев воды в группе ПВД примем Θ=4 °С из рекомендованного 
диапазона Θ=(2…5) °С, [1] 
Температуру и энтальпию питательной воды за каждым П имеем из 
сделанного ранее распределения температур (таблица параметров).. 
Относительный расход питательной воды определится как 
пв 0α α .  (38) 
Расходы на уплотнение и утечки учитывать не будем. 
Уравнения теплового баланса для схемы ПВД 
 (39) 
2 2 др2 1 др1 др2 пв в2 пнα h -h α h -h η=α h -h ;  (40) 
1α 2989,4-85,13 0,98=1 839,8-720,74 ;  
(41) 
 

















4.1.10. Расчет основного деаэратора 
 








Рисунок 12 – Расчетная схема деаэратора 
Целью расчета деаэратора будет являться расчет относительного 
расхода пара на деаэратор и расхода основного конденсата, поступающего из 
П3. 
Уравнения теплового и материального баланса деаэратора: 
1 2 др2 д 2 пв д
1 2 д пв
α α h +α h =α h









(0,05687 0,01637) 667,65+α 2879,3+α 599,6= 1 667,75 0,98
                                   0,05687 0,01637+α α 1  
 
Из решения данной системы находим  






4.1.11. Расчет группы подогревателей низкого давления 
 












Рисунок 13 – Расчетная схема группы ПНД 
Система подогревателей низкого давления состоит из трех 
подогревателей П-3,П-4 и П-5 поверхностные. Слив дренажа каскадный, 
сливается в конденсатор. На линии основного конденсата имеется точка 
смешения. 
Энтальпия основного конденсата на входе в первый подогреватель низкого 
давления 
ок кh h 144,9 кДж/кг,   
где к кh f р 144,9 кДж/кг  – энтальпия воды на линии насыщения по 
давлению в конденсаторе по [1] 
Давление основного конденсата можно определить как 
 
ок др 1,4 р 1,4 0,59 0,826 МПа. 
(44) 
Потерю давления в каждом ПНД принимаем 0,1 МПа [1]. 
Давление воды за каждым ПНД определится как 
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в5 окр =р Δр=0,826 0,1=0,726 МПа;  (45) 
в4 в5р =р Δр=0,726 0,1=0,626 МПа;  (46) 
в3 в4р =р Δр=0,626 0,1=0,526 МПа. (47) 
Недогрев основного конденсата группы ПНД примем Θ=3°С из 
рекомендованного диапазона Θ=(1…3)°С, [1] 
Температуру и энтальпию основного конденсата, за каждым подогревателем, 
имеем из сделанного ранее распределения температур (таблица параметров). 
Уравнения теплового и материального баланса для группы ПНД. 
 












ок в4 об др ок см
* об
ок ок др
α h α h α h ;
            α α α ;
 
(51) 




(0,05687 0,01637) 667,65+α 2879,3+α 599,6= 1 667,75 0,98












α 0,07375;                       α 0,0289;
α 0,04035;                       α 0,6799;
α 0,03157;
α 0,89519;                                     
h 427,2 кДж/кг;          .
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(0,05687 0,01637) 667,65+α 2879,3+α 599,6= 1 667,75 0,98
                                   0,05687 0,01637+α α 1
 (53) 
             Количество пара,  поступающего в конденсатор составляет (со 
стороны воды) 
слив 3 4 5
*
ок ок слив
α =α +α +α =0,07375+0,04035+0,0289=0,143      

















           Относительная ошибка меньше допустимой, расчет сделан верно. 
 
4.1.12. Определение расхода пара на турбину, проверка мощности 
 
Определим расход пара на турбину при рассчитанных относительных 
расходах пара на элементы тепловой схемы 
Расход пара на турбину в кг/с определяется 







Н η 1-Σα y




























Н η 1-Σα y
 
МВт /кДж кг  /кг с  
1 П1 0,05687 0,05687 0,7315 0,6518 





 Д 0,03157 





 ОБ 0,3157 
5 П5 0,0289 0,0289 0,2434 0,1524 
 















δ 100% 28,7% 2%.
29,68
D  
Погрешность при определении расхода пара на турбину выше 
допустимой, поэтому необходим пересчет схемы. Пересчет схемы будем 
итерационным способом с помощью программы в среде Mathcad. 
В результате расчетов 0D 29,4 ./кг с  








Относительные расходы пара участвуют в расчете тепловой схемы в 
части ПНД и ДПВ, поэтому необходим пересчет этой части тепловой схемы. 





Относительная погрешность расчета 
0
29,3 29,4
δ 100% 0,28% 2%.
29,3
D  
Полученная погрешность меньше допустимой, нет необходимости 
пересчитывать схему. 
Приведем результаты последней итерации в расчете расхода пара на 
турбину 
α3=0,0732;     α4=0,03395; 
                         α5=0,02468;         αок
*
=0,50168;    
hсм1=427,1 кДж/кг. 
Количество пара, поступающего в конденсатор, составляет (со стороны 
пара) 
 
к 0 1 2 3 д 4 5 об         α =α -α -α -α -α -α -α -α =
1 0,05687 0,01637 0,0732 0,03395 0,02468 0,03157 0,3935 0,3698.
 
Количество пара, поступающего в конденсатор, составляет (со стороны 
воды) 
слив 3 4 5
*
ок ок слив
α =α +α +α =0,0732+0,03395+0,02468=0,1318      






При этом расход пара на турбину составит D0=29,3 кг/с.  
При этом электрическая мощность составляет 
6
э 0 i к отбj j эм
j=1








Таблица 6– Расчет работы отборов
  1 2 3 4 5 
отбjα  0,05687 0,04794 0,0732 0,42745 0,02468 
jH  401,2 511,3 626 807,3 976,2 
отбj jα H  22,8 24,5 45,8 345,1 24,1 
отбj jα H  462,3 
 
                -3эрN =29,3 1152,3 0,3698+462,3 0,98 0,98 10 25 МВт. 
 













Расчет сделан верно. 
 




э об 0 4 эм
т св в пс ос
N D (h h ) η
э=
Q G с (t t )
 (58) 
об 0 4 эм
св в пс ос
D (h h ) η 11,6 (3390,6 2583,3) 0,985
э 0,3826






4.2. Расчет схемы после реконструкции 
 
4.2.1. Анализ тепловой схемы энергоблока ПТ-25-90 после 
реконструкции 
 
При переводе турбины типа ПТ с одной ступенью отопительного 
отбора на теплофикационное противодавление (ухудшенный вакуум) 
появляется возможности ступенчатого нагрева сетевой воды.  
Первой ступенью нагрева в этом случае является конденсатор, второй- 
сетевой подогреватель, подключенный к регулируемому отбору пара. Однако 
оптимальный режим двухступенчатого нагрева в данном случае может не 
совпадать с условием одинакового подогрева ее по ступеням. Это 
объясняется отличительными особенностями работы проточной части 
турбины при переводе на ухудшенный вакуум. 
 В результате перевода турбины на ухудшенный вакуум будет 
проведена реконструкция в низко-потенциальной части схемы. В части 
высокого давления изменений не предусмотрено.  После чего конденсатор 
подключили к пятому отбору и демонтировали ступени от пятого отбора до 
выхлопа турбины. 
 После реконструкции турбина имеет четыре регенеративных отбора пара: 
два из них регулируемые. Конденсат турбины подогревается в охладителях 
уплотнений ОУ и в двух поверхностных (П-3,П-4) ПНД. После деаэратора 
питательная вода  питательным насосами прокачивается через два ПВД.  
Дренажи ПВД каскадно сливаются в деаэратор, дренажи ПНД- 
каскадно сливаются в точку смешения после П-4. 
Принципиальная тепловая схема после перевода ее на ухудшенный 
























Таблица 7 – Таблица параметров воды и пара 
Точка Подогреватель 
Пар в отборе Пар в подогревателе Вода за подогревателем   
P h P ts hдр θ Pв tв hв Hотб y 
МПа кДж/кг МПа °С кДж/кг °С МПа °С кДж/кг кДж/кг - 
0 - 9 3390,6 - - - - - - - - - 
0' - 8,73 3390,6 - - - - - - - - - 
1 П-1 1,61 2989,4 1,56 200,2 853,13 4 11,6 196,2 839,8 401,2 0,6518 
2 
П-2 0,88 2879,3 0,85 172,9 732,2 4 12,1 168,9 720,7 511,3 0,5563 
Д 0,88 2879,3 0,59 158 667,8 0 0,59 158 667,8 511,3 0,5563 
3 П-3 0,43 2764,6 0,42 145,4 612,3 3 0,526 142,4 599,6 626 0,4567 
4 
П-4 0,12 2583,3 0,112 103,8 435,2 3 0,626 100,8 420,8 807,3 0,2994 
ОБ 0,12 2583,3 0,112 103,8 435,2 6 0,093 97,8 409,8 807,3 0,2994 




4.2.2. Расчет схемы отпуска тепла 
 
Целью расчета схемы отпуска теплоты является определение расходов 
пара на сетевые подогреватели - ОБ и конденсатор. Основные бойлеры 
включены параллельно от четвертого отбора с постоянным давлением 
0,12 МПа, пиковый бойлер питается паром производственного отбора. 










Рисунок 15 – Сетевая подогревательная установка 
 
Сетевая установка турбины состоит из конденсатора и ОБ.  
По исходным данным:  
расход сетевой воды об ксв свG 124, кг/с; G 500, кг/с;  
температурный график теплосети пс осt t 150 70 С ; 
коэффициент теплофикации 
р
тэц 0,60 ; 
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температура наружного воздуха 0нвt 40 С. 
Запишем уравнение теплового баланса для ОБ 
                                     
об
ОБ св пс оск вQ G t t с . 
          Запишем уравнение теплового баланса для конденсатора 
к
к св оск ос вQ G t t с  
 
Составим уравнения тепловых балансов для СП, для определения 
расходов пара на них: 
Для ОБ: 
 





к к к св оск ос вD h h η=G t t с  
(60) 
Температура псt  и осt  определяется из по рисунку 8 ,а оскt  определяется 
по программе поверочного расчета конденсатора. 
            Энтальпии др4h , кh определяется по давлению в основном бойлере  и 
конденсаторе [1]. 
Удельная энтальпии пара 
4h , кh  берется из процесса расширения при 
давлениях пара в отборе 4р  и кр . 
Расход пара на ОБ составляет 
об




Расход пара на конденсатор составляет  
к






В результате расчета получили расходы пара на сетевые подогреватели 
в абсолютных единицах (кг/с).  
 
4.2.3. Определение мощности турбины 
 
0 p об 4
э i эм 3
p
G k D y




          где 0G  - заданный расход пара на турбину в кг/с , 0G =29,4 кг/с ;  
Нi - действительный теплоперепад турбины в кДж/кг;  
ηэм – КПД механический и электрогенератора (могут быть приняты 0,985); 
 Dj - расходы пара из отборов турбины на сетевые подогреватели ОБ кг/с;  
yj
 
- коэффициенты недовыработки мощности соответствующих отборов;  
kр - коэффициент регенерации, он зависит от многих факторов и находится в 
пределах от 1,15 до 1,4; 
 
0 p об 4
э i эм 3
p
3
G k D y
N =(H η )
k 10
29,4 1,4 6,552 0,132




4.2.4. Расчет группы подогревателей высокого давления и 
деаэратора 
 
  Так как никаких изменений в расчете группы ПВД и деаэратора не 
было, весь расчет изложен в (4.1.9, 4.1.10). В результате решения пункта 











α 0,8919.                           
 
 













Рисунок 16 – Расчетная схема группы ПНД 
После реконструкции части схемы низкого давления, был 
демонтирован П-5. И дальше производим расчет по новой расчетной схеме 
которая показана на рисунке 16.  
Энтальпия основного конденсата на входе в первый подогреватель низкого 
давления 
 
ок кh h 329,6 кДж/кг,  
(62) 
где к кh f р 329,6 кДж/кг  – энтальпия воды на линии насыщения по 
давлению в конденсаторе. 
Давление основного конденсата можно определить как 
 
ок др 1,4 р 1,4 0,59 0,826 МПа. 
(63) 
Потерю давления в каждом ПНД принимаем 0,1 МПа [1]. 
Давление воды за каждым ПНД определится как  
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 в4 в5р =р Δр=0,826 0,1=0,726 МПа;                                                               
(64) 
 
в3 в4р =р Δр=0,726 0,1=0,626 МПа.                                                               (65)  
Недогрев основного конденсата группы ПНД примем Θ=3°С из 
рекомендованного диапазона Θ=(1…3)°С, [1] 
Температуру и энтальпию основного конденсата за каждым 
подогревателем имеем из сделанного ранее распределения температур 
(таблица 7). 
Уравнения теплового и материального баланса для группы ПНД: 
 








ок в4 об др 3 4 др ок см
* об
ок ок др 3 4
α h α h (α +α ) h α h ;
            α α α α +α .
 
(68) 




α =0,07333;                            α =0,57972;                                  
α =0,01908;                            h =426,8.                                   
 
Материальный баланс конденсатора 
к 0 1 2 3 д 4 об α =α -α -α -α -α -α -α =
1 0,05687 0,01637 0,03157 0,07333 0,01908 0,03157 0,223 0,5798.
 
Количество пара,   поступающего в конденсатор,  составляет (со 
стороны  воды) 
*










δ 100%; (69) 
ок
0,5797 0,5798
δ 100% 0,01% 0,5%.
0,5797
 
Относительная ошибка меньше допустимой, расчет сделан верно 
 




э об 0 4 к 0 к эм
к
т св в пс оск св в оск ос
N (D (h h ) D (h h )) η
э= .
Q G с (t t ) G с (t t )
 
(70) 
об 0 4 к 0 к эм
к
св в пс оск св в оск ос
(D (h h ) D (h h )) η
э
G с (t t ) G с (t t )
(6,6 (3390,6 2583,3) 20,2 (3390,6 2441,4)) 0,985
0,435
124 4,19 (104 77,5) 500 4,19 (77,5 57,6)  
 
4.3. Расчет и сравнение схем при среднем температурном графике 
теплосети 
 
расход сетевой воды об ксв свG 124, кг/с; G 500, кг/с;  
температурный график теплосети пс осt t 150 70 С ; 
коэффициент теплофикации 
р
тэц 0,60 ; 
температура наружного воздуха 0нвt 8,8 С. 








Таблица8– Сводная таблица расчетов схем при отсрt  
До реконструкции После реконструкции 
При cвG 124 кг/с  При     cв cвкG 124 кг/с,   G 500 кг/с  
эN 25,  МВт  эN 18,9,  МВт  
1α =0,0567 1α =0,0567 
2α =0,0163 2α =0,0163 
3α =0,0736 3α =0,07259 
4α =0,0384 4α =0,03437 
5α =0,0276 --- 
обα =0,3373 обα =0,223 
дα =0,0326 дα =0,0326 
окα *=0,55791 окα *=0,567 
кα =0,4183 кα =0,567 
смh =426,2 кДж/кг смh =427 кДж/кг 
э=0,3826 э=0,435 
 
4.4. Расчет и сравнение схемы  рассчитанной на летний режим 
 
Расчет на летний режим, проводим при отключенном регуляторе давления 
пара в отборе. В этом случае расход пара в конденсатор и сетевой 
подогреватель определяется их конденсирующей способностью и 
сопротивлением паропровода отбора и ступеней ЧНД. 
Расчет режима свободного парораспределения может быть выполнен на 
основе совместного решения уравнения Стодола-Флюгеля для отсека ЧНД  и 
уравнению для сетевого подогревателя. 
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Расчет режима свободного парораспределения для турбин с подогревом  всей 
сетевой воды  в конденсаторе, в летний режим составляет 30%  от 
расчетного. 
По исходным данным:  
расход сетевой воды ксв G 150, кг/с;  
температурный график теплосети пс осt t 150 70 С ; 
коэффициент теплофикации 
р
тэц 0,60 ; 
температура наружного воздуха 0нвt 8 С. 




 G 150,  ,
с
 находим давление в конденсаторе оно равно кp 0,047 МПа . 
Расчет ведем путем совместного решения уравнения теплового баланса 
конденсатора и сопротивления ЧНД. 
  
св пс ос р
к
к к
2 2 2 р2к
отб к 4 кр
к
G (t t ) с
D ,  кг/с;
h h
D







св пс ос р
к
к к
2 2 2 р2к
отб к 4 кр
к
2 2 2 2
G (t t ) с 150 (75 49,1) 4,19
D 7,48,  кг/с;
2749,8 333,95h h
D
p p ( ) (p p )
D
8,76








Пересчитав давление в теплофикационном отборе, пересчитываем 
схему на летний режим, когда весь расход сетевой воды проходит через 
конденсатор, а сетевые подогреватели обводятся. 
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5 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 
           Все этапы разработки должны быть упорядочены во времени. 
Необходимо определить последовательность работ, являющуюся наиболее 
рациональной с точки зрения минимальных затрат времени на 
осуществление всего комплекса работ. 
            Планирование работы заключается в следующем: составление перечня 
работ, необходимых для достижения поставленной задачи; определение 
участников работы; установление продолжительности работы в рабочих днях 
Для осуществления проектирования необходимо рассчитать 
следующие затраты: на заработную плату проектировщику и руководителю, 
социальные отчисления, затраты на амортизацию оборудования, 
материальные затраты, накладные издержки, прочие издержки. 
 
5.1. Временные оценки работ НИР 
 
В таблице 10 представлен учет рабочего времени для расчета заработной    
платы. 
 
Таблица  10 - Временные оценки работ НИР 
№ Наименование работ Исполнители 
Количество дней для 
выполнения работ 
1 Постановка задачи руководитель 1 








Расчет и составления 
алгоритма программы 

















 Итого: руководитель 4 
  инженер 45 
 
5.2. Расчет затрат на проектирование 
 
Смета затрат на проект 
пр мат ам зп co пр наклК U U U U U U                                                                      (73)
 
где матU – материальные затраты, руб. 
                            амU – затраты на амортизацию, руб. 
      зпU – затраты на заработанную плату, руб. 
      coU – затраты на социальные отчисления, руб. 
      прU – прочие затраты, руб. 
      наклU  – накладные расходы, руб. 
Принимаем материальные затраты матU =2400 руб. 
В элементе «Амортизационные затраты» отражается сумма 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
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производственных фондов, исчисленная исходя из их балансовой стоимости 
и утвержденных норм амортизации. 






Т Т                                                                                                  
(74) 
где испТ – время использования персонального компьютера, 45 дней; 
                 калТ – число дней в календарном году, 365 дней; 
                 ктЦ – стоимость персонального компьютера, 15 тыс. рублей; 











В состав затрат на оплату труда включаются: 
выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, исходя из 
сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в соответствии 
с принятыми на предприятии нормами и системами оплаты труда. 
Затраты на заработанную плату рассчитываются как  
 рук инж
ФЗП ЗП ЗП
                                                                                               (75) 
где: рукЗП – заработанная плата руководителя; 
        инжЗП  – заработанная плата инженера; 
Заработанная плата руководителя рассчитывается как; 
0 1 2( )
мес
ЗПU ЗП К Д К                                                                                            (76) 
где: 0ЗП – месячный оклад, 23300 рублей; 
                  1К – коэффициент учитывающий отпуск, 10%; 
                 Д – доплата за интенсивность труда, 2200 рублей; 
                 2К – районный коэффициент, 30%; 
(23300 1,1 2200) 1,3 36179 .месЗПU рублей  








U n ;                                                                                                       (77) 
где: месЗПU – Заработанная плата руководителя за месяц, 36179 рублей; 








U n рублей  
Заработанная плата инженера рассчитывается как; 
0 1 2
мес
ЗПU ЗП К К                                                                                                     (78) 
где: 0ЗП – месячный оклад 23000 рублей, 
             1К – коэффициент учитывающий отпуск 10%, 
            2К – районный коэффициент 30%, 
23000 1,1 1,3 32890 .месЗПU рублей  
Затраты на заработанную плату составят; 
6891 32890 39781 .Фрук инжФЗП ЗП ЗП рублей                                                   (79)
 
 В отчислениях на социальные нужды отражаются обязательные 
отчисления по установленным законодательным нормам органам 
государственного социального страхования, пенсионного фонда, 
государственного фонда занятости и медицинского страхования от элемента 
«затраты на оплату труда» (30% с 2012 г.). 
Социальные отчисления рассчитываются как; 
0,3coU ФЗП                                                                                                        (80) 
где:ФЗП – Затраты на заработанную плату, ФЗП – 39781рублей   
0,3 39781 0,3 11934,3coU ФЗП рублей  
К элементу прочие затраты себестоимости продукции (работы, услуг) 
относятся налоги, сборы, отчисления в специальные внебюджетные фонды, 
платежи по обязательному страхованию имущества 
Прочие затраты рассчитываются как; 
 
0,1 ( ).проч мат ам зп coU U U U U                                                                            (81)
 
0,1 ( ) 0,1 (2400 185 39781 11934,3) 5430 .проч мат ам зп coU U U U U рублей  
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Накладные расходы рассчитываются как;   
 2наклU ФЗП                                                                                                         (82) 
2 2 39781 79562 .наклU ФЗП рублей  
Тогда смета затрат на проект составит; 
2400 185 32890 11934,3 5430 79562 132401,33 .
пр мат ам зп co пр наклК U U U U U U
рублей                                 (83)
 
Все расчеты по затратам на работу приведены в таблице 11. 
 
Таблица 11–Данные затрат на выполнение ВКР 
Вид затрат Стоимость, руб. 
Материальные затраты 2400 
Амортизационные затраты 185 
Затраты на заработанную плату 32890 
Социальные отчисления 11934,3 
Прочие затраты 5430 
Накладные расходы 79562 
Итого 132401,33 
 
5.3. Технико-экономический расчет реконструкции турбоагрегата 
ПТ-25-90 на ухудшенный вакуум 
 
5.3.1. Капитальные затраты на реконструкцию при переводе 
турбины ПТ-25-90 на ухудшенный вакуум 
 
рек прК М+ЗП+Р , где                       (84) 
М-стоимость материалов на ремонт; 
рем час допМ=200% (t n C К );                                                                              (85)
 
          tрем =120, ч -время простоя оборудования в ремонте,   
          nрем  =7-количество ремонтных рабочих 
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          Счас  =87 руб/ч -часовая тарифная ставка ремонтного рабочего среднего   
разряда    
          Кдоп =1,6 -коэффициент доплат 
рем час допМ=200% (t n C К ) 200% (120 7 87 1,6) 23385600 руб;  
ЗП- заработная плата; 
рем час допЗП=t n C К , руб;
ЗП=120 7 87 1,6=116928 руб;                                                                          (86)       
 
 
прР - прочие издержки; 
пр
пр
Р 0,1 (М+ЗП), руб;
Р 0,1 (23385600+116928)=2350252,8 руб.
                                                  (87)
 
рекК 23385600+116928+2350252,8=25852780,8 руб. 
 
5.3.2. Расход электроэнергии на собственные нужды 
 




сн устЭ 0,03 Э ,  где                                                                                            (88) 
устЭ =331 МВт, - вырабатываемая электроэнергия; 
1
сн устЭ 0,03 Э 0,03 331 9,93 МВт  
Расход электроэнергии на собственные нужды после реконструкции 
 
2 1
сн сн цнЭ Э Э , где                                                                                             (89) 
цнЭ =280 кВт –потребляемая мощность циркуляционного насоса; 
2 1
сн сн цнЭ Э Э 9930 280 9650 кВт,  




сн цн эΔЭ =Э Ц h,руб; где
                                                                                    (90) 
Ц1кВт*ч  = 1,64 руб /(кВт*ч) 
снΔЭ =280 1,64 6500 2984800 руб;
 
5.3.3. Экономия по расходу топлива 
 






η Q 0,92 20,5        
    (91) 
 






η Q 0,92 20,5
    (92) 
Выигрыш в топливе 
б нΔВ В -В 3,46 2,28 1,18 кг/с = 4,25 т/ч  
1 2
б y топΔТ=(В h-В h) Ц , где                                                                               (93) 
h =6500 ч, -число часов использования установленной мощности 
топЦ =2136,52 руб, - цена тонны топлива 
1 2
б y топΔТ=(В h-В h) Ц (3,46 6500 2,28 6500) 2136,52 16387108,4 руб  
Экономический эффект равен 
снЭ=ΔЭ ΔТ,  руб
Э=2984800 16387108,4 19371908,4 руб                                                       (94)
 
Срок окупаемости равен 
рекК 25852780,8
Т= = =1,34 год .
19371908,4Э                                                                        (95) 
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5.4. Оценка экономической эффективности данной работы 
 
           Результаты расчета показали, что перевод на ухудшенный вакуум 
выигрывает в экономии по сравнению с базовой. 
           При модернизации проточной части турбины стоимость ее изготовле-
ния достаточно высока, но окупаемость составляет 1,34года. Срок 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, технологического 
процесса, механического оборудования) на предмет 
возникновения: 
- вредных проявлений факторов производственной среды 
(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, 
вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие 
излучения) 
- опасных проявлений факторов производственной среды 
(механической природы, термического характера, 
электрической, пожарной и взрывной природы) 
- негативного воздействия на окружающую природную 
среду (атмосферу, гидросферу, литосферу) 
- чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, 
экологического и социального характера) 
     Рабочее место расположено в помещении 
турбинного цеха ,станции Томской ГРЭС-2 
    На станции работы по реконструкции турбины 
сопровождаются опасными (вызывающими 
травмы)и вредными (вызывающими 
профессиональные заболевания или снижение 
работоспособности ) производственными 
факторами 
Оказывается негативное воздействие на  
      природу (атмосферу, гидросферу, литосферу) 
         Возможно возникновение чрезвычайных 
      ситуаций техногенного, стихийного, 
      экологического и социального характера 
2. Перечень законодательных и нормативных документов по 
теме 
ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные факторы» 
ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования 
безопасности» 
ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность» 
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» 
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно- гигиени- 
ческие  требования к воздуху рабочей   зоны» 
 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 
производственной среды в следующей последовательности: 
- физико-химическая природа вредности, её связь с 
разрабатываемой темой; 
- действие фактора на организм человека; 
- приведение допустимых норм с необходимой размерностью 
(со ссылкой на соответствующий нормативно-технический 
документ); 
- предлагаемые средства защиты (сначала коллективной 
защиты, затем - индивидуальные защитные средства) 
Вредные факторы 
1.Превышение уровня шума (звукоизолированные 
кабины , наушники, беруши ) 
   2.Климатические условия (индивидуальные  
     средства защиты, рациональный режим труда 
     и отдыха) 
   3.Повышенная вибрация (устранение жестких  
     связей с фундаментом, покрытие    
     вибродемпфирующими материалами,  
     виброгасящая обувь) 
2. Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 
произведённой среды в следующей последовательности 
- механические опасности (источники, средства защиты; 
- термические опасности (источники, средства защиты); 
- электробезопасность (в т.ч. статическое электричество, 
молниезащита - источники, средства защиты); 
 - пожаровзрывобезопасность (причины,профилактические 
мероприятия, первичные средства пожаротушения) 
Опасные факторы 
 1.Движущиеся машины и механизмы, 
производственного оборудования, в т.ч. 
грузоподьемные (чистота и порядок на рабочем 
месте ,в соответствии с санитарными 
нормами, обеспечение материалами, 
приспособлениями, инструментом) 
2.Электрический ток (ограждение токоведущих 
частей, заземление, защитные ботинки и 
Институт Электронного обучения Кафедра АТЭС 





3.Повышенная или пониженная температура 
поверхностей оборудования, материалов 
(тепловая изоляция, воздушное душирование) 
4. Взрывоопасность и пожароопасность 
(эвуакационные выходы ,паротушение, 
пожарные стволы, ящики с песком, кошма, 
огнетушители) 
3. Охрана окружающей среды: 
- защита селитебной зоны 
- анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); 
- анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); 
- анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); 
- разработать решения по обеспечению экологической 
безопасности со ссылками на НТД по охране окружающей 
среды. 
3. Охрана окружающей среды: 
- воздействия объекта на атмосферу оказывают  
отходы сжигания топлива (зола,сернистый 
ангидрид, оксид азота) 
- воздействие объекта на гидросферу (сточные 
воды из системы гидрозолоудаления, 
охлаждения и после химпромывок 
оборудования ); 
- воздействие на литосферу оказывают 
золоотвалы и пыль от угольного 
складирования;  
- решением по обеспечению экологической 
безопасности со ссылками на НТД по охране 
окружающей среды является (две дымовые 
трубы 104и108 метров ,гидроочистные 
сооружения ,использование осветленной 
воды с золоотвала, установка ограждений на 
складе углехранилища). 
4. Защита в чрезвычайных ситуациях: 
- перечень возможных ЧС на объекте; 
- выбор наиболее типичной ЧС; 
- разработка превентивных мер по предупреждению ЧС; 
- разработка мер по повышению устойчивости объекта к 
данной ЧС; 
- разработка действий в результате возникшей ЧС и мер по 
ликвидации её последствий 
4. Чрезвычайные ситуации на объекте 
(возгорание масла  от высокой температуры 
трубопроводов, порыв паропровода, падение 
предметов и конструкций здания с высоты , 
обрушение площадок) 
5. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности: 
- специальные (характерные для проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового законодательства; 
- организационные мероприятия при компоновке рабочей 
зоны 
5.РД153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной 
безопасности для энергетических предпритий» 
РД 78.36.004-2005 «Инструкция о техническом 
 надзоре за выполнением проектных, монтажных и 
 пусконаладочных работ по оборудованию объекто 
техническими средствами охраны» 
 
 
Перечень графического материала: 
     При необходимости представить эскизные графические 
     материалы к расчётному заданию (обязательно для 
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6 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Работа посвящена реконструкции конденсатора турбогенератора          
ПТ-25-90.  
В данном разделе рассмотрены такие социальные вопросы, как охрана 
труда, экологическая безопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Охрана труда на ТЭС, в основном, направлена на предотвращение 
производственного травматизма и создание оптимальных условий труда. Все 
работы должны производиться в строгом соответствии с правилами 
безопасности, этими вопросами на предприятии занимается служба охраны 
труда.  
     Служба охраны  следит контролем, соблюдением законодательных и 
нормативных правовых актов по охране труда работниками, 
совершенствованию профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных и производственно – 
обусловленных  заболеваний и улучшению условий труда. 
 
6.1. Анализ и решение по предотвращению опасных  и вредных 
факторов проводимый на стадии реконструкции 
 
     При установке подогревателей ПВД  и вводе его в эксплуатацию 
необходимо руководствоваться общими правилами эксплуатации 
теплообменных аппаратов.  
     Эти работы сопровождается опасными (вызывающими травмы) и вредным 
(вызывающими профессиональные заболевания или снижение 
работоспособности) производственными факторами. На станции при 
реконструкции оборудования опасными факторами являются 







      Турбинный цех относится к категории Г пожарной опасности (для 
несгораемых веществ и материалов). Система пожарной защиты 
предусматривает, наряду с мерами предотвращения возникновения пожара и 
распространение его за пределы очага возгорания, также применение средств 
пожаротушения и пожарной сигнализации. 
     Для тушения пожаров применяют первичные средства тушения 
огнетушители: 
  - ОУ - углекислотные (ОУ-8, ОУ-80) - тушение оборудования под 
напряжением до 1000 В, 
   - ОП - порошковые (ОП-5, ОП-10, ОП-100) - тушение оборудования под 
напряжением до 1000 В, 
   - пожарные стволы, присоединенные при помощи рукавов к системе 
пожарного водопровода при помощи пожарных кранов, располагаемых в 
наиболее доступных и безопасных местах здания. 
     В целях повышения пожарной безопасности на тепловых электростанциях 
запрещены кабели с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, необходимо 
применять только кабели с негорючими покрытиями. Трассы кабеля должны 
проходить на безопасных расстояниях от нагретых поверхностей, следует 
предусматривать их защиту от внешних воздействий и перегрева. 
     На случай возникновения пожара для обеспечения  быстрой и безопасной 
эвакуации людей через эвакуационные выходы - двери, ворота, проходы. 
     Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до выхода не более 
30м. Двери в помещениях открываются только наружу или по направлению 
выходов наружу (ближайших). Число выходов и лестниц не менее двух. 
     Выходы считаются эвакуационными, если они ведут из помещений: 
а) первого этажа непосредственно наружу;  
б) в соседние помещения того же этажа,  имеющие выход наружу 
непосредственно или через лестничные клетки; 
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в) в проход или в коридор непосредственный выходом наружу или через 
местную клетку.    
6.1.2. Электроопасность 
 
     По электрической опасности цех  относится к категории с повышенной 
опасностью, т.к помещение характеризуется наличием токопроводящих 
полов (металлические) и возможности одновременного прикосновения 
человека к имеющим соединение с землёй металлоконструкциями зданий и к 
металлическим корпусам электрооборудования.  
     Для предотвращения поражения персонала электрическим током 
предусматриваем ограждение токоведущих частей, обесточивание 
оборудования, защитное заземление для электроустановок. 
6.1.3. Вибрация и шум 
 
  Источником вибрации и шума являются вращающиеся механизмы и 
агрегаты большой мощности, ручной виброинструмент. 
     В ряде случаев практически невозможно уменьшить шум и вибрацию до 
допустимых уровней. Для предотвращения профессиональных заболеваний, 
работающие в шумных условиях должны иметь (выдаются) средств 
индивидуальной защиты (наушники, беруши) и  соблюдать правила 
безопасной работы.   
 
6.2. Планировка рабочего места 
 
Рабочим местом является участок установки (регенеративного 
подогревателя) и относящаяся к нему территория. Пространство высотой  до 
2м над уровнем рабочей площадки является рабочей зоной. 
Основные требования следующие: на рабочем месте должны быть 
обеспечены наиболее благоприятные для человека условия работы, 
ощущения комфорта и полной безопасность. Конструкция рабочего места, 
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размеры рабочих зон должны соответствовать росту, размерам и форме тела, 
показателям зрения и слуха; планировка рабочего места должна избавлять 
рабочего от лишних и утомительных трудовых движений и обеспечивать 
удобную рабочую позу; рабочее место должно быть обеспечено 
материалами, инструментами и приспособлениями для выполнения работы. 
В соответствии с санитарными нормами рабочее место имеет 
освещение, вентиляцию, не допускаются  захламленность, беспорядок и 
грязь.  
 
6.3. Экологическая безопасность 
 
  Работа по охране окружающей среды на Томской ГРЭС 2 всегда была 
заметна, в том числе и на областном уровне. Предприятию не раз 
уменьшались платежи в бюджет за загрязнение атмосферы и земельных 
ресурсов.  Только вот о какой бы стороне ее не заходила речь, разговор в 
конечном итоге заканчивается одинаково: все упирается в финансы. 
 
6.3.1. Влияние на окружающую среду энергетического 
производства 
 
  В технологическом процессе  электростанций  используется сжигание 
топлива, в ходе которого образуются отходы.  
     Сернистый ангидрид при воздействии с окружающей средой окисляется 
до SO3, что приводит к образованию тумана, содержащего пары H2SO4 и 
вызывает хроническое поражение растений, снижение урожайности в 
сельском хозяйстве, уничтожение лесов.   При воздействии на человека 
сернистый ангидрид вызывает заболевание дыхательных путей. 
     Оксид азота (NO) при контакте с атмосферой окисляется до NO2, который 
поглощает солнечный свет, образует коричневую дымку (один из главных 
компонентов фотохимических туманов - смогов), разрушает материалы, 
снижает урожайность в сельском хозяйстве, уничтожает леса. При 
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воздействии на человека оксиды азота вызывают уменьшение содержания 
гемоглобина в крови. 
     Помимо отходов от сжигания топлива сильное негативное влияние на 
окружающую среду (в частности на загрязнение водных бассейнов) 
оказывают сточные воды: из систем гидрозолоудаления (ГЗУ), систем 
охлаждения;  из водоподготовительных установок (ВПУ); после 
химпромывок оборудования; нефтесодержащие. Эти воды содержат 
соединения фтора, мышьяка, ванадия, минеральные соли, минеральные и 
органические кислоты и другие загрязнители, которые попадая в водоёмы 
вредят населяющим их животным; нарушают экологическую обстановку 
прибрежных районов; делают сложным, а порой и невозможным 
использование воды населением. 
6.3.2. Мероприятия по охране окружающей среды 
 
           Снижение выбросов окислов азота (NO2). 
Источниками образования NO2  являются молекулярный азот воздуха 
(воздушные или термические NO2) и азотосодержащие компоненты топлива 
(топливные NO2). 
Интенсивность образования термических NO2 определяется в основном 
температурным уровнем и концентрацией кислорода в факеле. 
Интенсивность образования топливные NO2 определяется концентрацией 
кислорода в зоне сгорания летучих. 
    Специально организуя топочный процесс, можно существенно уменьшить 
количество образующихся при горении окислов азота. 
   Существуют следующие методы снижение выбросов окислов азота: 
а) снижение температурного уровня в топке – эффективно для котлов, в 
которых сжигается не содержащий азота природный газ;     
б) рециркуляция дымовых газов – успешно используется на газомазутных 
котлах с высокой температурой в ядре горения. Эффективность её зависит от 
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количества и температуры рециркулирующих газов, а также организации их 
ввода в топку; 
в) установка двухсветных экранов – может быть применена для котлов с 
твёрдым шлакоудалением, но с достаточно высоким уровнем температур 
1600 
0С в ядре горения. 
Такая конструкция топочных камер позволяет уменьшить развёртку 
температур по ширине топки и тем самым интенсивность образования 
термических оксидов азота, которая определяется не средней, а 
максимальной температурой в топке; 
г) двухступенчатое сжигание – через все горелки подают топливо с 
недостатком воздуха так, чтобы кислорода не хватало, для образования 
окислов азота, а в конечную часть факела вводят остальной воздух, 
необходимый для полного сгорания топлива; 
д) ступенчатая подача топлива с восстановлением окислов азота в топке – для 
этого выше основных пылеугольных горелок в топке устанавливаются 
дополнительные горелки, в которых подаётся часть топлива с недостатком 
воздуха и создаётся зона с восстановительной средой; 
е)  конструкция горелочного устройства во многом определяет 
интенсивность воспламенения факела, скорость смешения топлива с 
воздухом и максимальный уровень температур в ядре горения;  
ж) Подача к горелкам пыли высокой концентрации (10-30 килограмм пыли 
на килограмм воздуха) по трубопроводам малого диаметра (60 - 90 мм) 
снижает выбросы окислов азота на 20 % при одновременном упрощении 
схемы и конструкции пылепроводов; 
з) Предварительный подогрев топлива до температуры 600-700 0С, когда 
выделяется значительная часть летучих, а азотосодержащие компоненты 
топлива переходят в прочную молекулу N2 , позволяет в 2-2.5 раза снизить 
выбросы окислов азота из пылеугольных котлов.  
      На предприятии существует схема сбора и очистки замазученных 
промливневых сточных вод. Очистка замазученных и замасленных сточных 
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вод осуществляется на специальной установке методом напорной 
фильтрации на механических фильтрах, загруженных антрацитом и на 
угольных фильтрах, загруженных активированным углем. Очищенная от 
нефтепродуктов сточная вода поступает далее в промливневую канализацию, 
в отстойники промливневых сточных вод, где происходит механическая 
очистка от взвешенных веществ и нефтепродуктов.   
         Основными образующимися на станции отходами являются 
золошлаковые. Для находящихся в эксплуатации энергоблоков принята 
совместная система удаления золы и шлака, транспортировка осуществляется 
гидравлическим способом по золошлакопроводам, предусмотрен возврат 
осветленной воды для повторного использования в системе ГЗУ, построен 
новый золоотвал с бассейном осветленной воды и насосной станцией. При 
строительстве золоотвала своевременно были разработаны природоохранные 
мероприятия, позволяющие обеспечить экологическую безопасность 
сооружения, что положительно скажется  на эксплуатации, не оказывая 
негативного влияния на окружающую среду. Фильтрационное воздействие 
накопителей промышленных отходов является наиболее мощным 




6.4. Мероприятия по технике безопасности 
 
     К теплосиловым установкам относятся парогенераторы, турбоагрегаты, 
коммуникации трубопроводов (пара, воды и др.) и связанное с ними 
оборудование. Работа в теплосиловых установках считается опасной. К 
наиболее опасным и неблагоприятным производственным факторам 
относятся: электрическое напряжение; расположение рабочего места на 
высоте; возможность образования взрыво- и пожароопасных смесей. 
Представляют опасность сосуды, работающие под давлением. Имеется 
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высокая температура воздуха (выше 45
0
С) в котельном цехе, машинном зале 
ТЭС, конденсационном помещении, в теплофикационных туннелях, в зонах 
турбогенераторов, паропроводов и др. Пониженная температура имеется в 
открытых распределительных устройствах (ОРУ), в топливно-транспортных 
цехах и др. Есть парение; повышенные уровни шума и вибрации; 
повышенная и пониженная относительная влажность. Имеются вредные 
вещества в виде пыли, газа и жидкостей. На ТЭС есть ионизирующее 
излучение. 
     Энергетический персонал подвергается высокому нервно-
эмоциональному напряжению из-за сменности работы и большой 
ответственности за нормальный режим работы оборудования. 
6.4.1. Защита от тепловых излучений и низких температур 
 
     Тепловое (инфракрасное) излучение возникает, когда температура выше 
абсолютного нуля. Наибольшая энергия излучается нагретыми 
поверхностями парогенераторов, турбин, паропроводов. 
     Для защиты от этих излучений применяют тепловую изоляцию, 
охлаждение излучающих тепло поверхностей, экранирование источников 
излучений, воздушное душирование, удаление избыточного тепла, средства 
индивидуальной защиты; устанавливают рациональный режим труда и 
отдыха и др. 
6.4.2. Защита от газо - и паровыделений 
 
     Защита от газо - и паровыделений прежде всего предусматривает местную 
вытяжную вентиляцию для отсоса вредных веществ непосредственно от мест 
их образования. 
     В случае аварийной ситуации для защиты органов дыхания от вредных 
газов и паров применяют промышленные противогазы, а также 
универсальный респиратор РУ-60М со сменными патронами для поглощения 




6.4.3. Защита от шума 
 
     На энергетических предприятиях имеются источники шума. Наибольший 
шум создается оборудованием котельно-турбинных цехов. В таблице 12  
представлены источники шума в этих цехах и их уровень. 
     
Таблица12–источники шума и их уровень 














79 – 117 
100 – 103 
94 – 103 
85 – 99 
87 – 98 
 
 
101 – 107 
91 – 92 
86 – 92 
86 - 91 
  
     Зоны с уровнем звука выше 80 дБ*А  обозначены знаками безопасности. 
Работающие в этих зонах снабжены средствами индивидуальной защиты. 
Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями 
звукового давления выше 135 дБ. 
    Так, для машинистов-обходчиков турбин целесообразно устройство 
звукоизолированных кабин, размещаемых на участках наиболее длительного 




6.4.4. Защита от вибрации 
 
     На большинстве рабочих участков энергетических предприятий уровень 
общей вибрации не превышает допустимых. На ограниченных участках зон 
расположения турбины (отметки +3,5; +8; +9 м), имеет место превышение 
допустимых значений. Снизить вибрацию, например, под генератором. 
можно увеличением массы фундамента рабочей площадки или устранением 
жестких связей между фундаментом генератора и рабочей площадкой на 
этой отметке путем создания воздушной щели шириной 1-2 см. Вибрацию на 
указанных участках можно снизить также облицовкой листов покрытия пола 
вибродемпфирующими материалами, которые приклеиваются к нижней 
поверхности листов в виде резиновых полос или специальных ковриков. 
Эффективно защищает от вибрации виброгасящая обувь.    
 
6.5. Расчет искусственного освещения 
 
6.5.1. Выбор системы освещения  
 
Так как в турбинном отделении требуется освещение для общего 
наблюдения за работой оборудования, то будет использоваться система 
общего освещения. 
 
6.5.2. Выбор источников света 
 
К установке применяем лампы накаливания. 
 
6.5.3. Выбор осветительных приборов 
 
Для общего освещения применим осветительные приборы Универсал 




6.5.4. Определение расстояния между светильниками 
 
L=h λ, м,  (96) 
где h – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью; 
λ – коэффициент расположения светильников, λ=1,8 [13, таблица 7]; 
L 8 1,8 14,4 м. 
6.5.5. Расчет осветительной установки 
 





i  (97) 
где S – площадь помещения, 
2S 760 м ; 
h – высота подвеса светильников, h 8 м ; 
А – длина помещения, м; 






6.5.5.2. Световой поток лампы 
 
E κ S z
F ,  лм,
n η
   (98) 
где Е – минимальная освещенность, Е 30 лк ; 
κ  – коэффициент запаса, κ=1,3  [13, таблица 6]; 
S – площадь помещения; 
n – число ламп в помещении, n=6; 
η  – коэффициент использования светового потока, η=48% ,  
[13, таблица 15]; 
z – коэффициент неравномерности освещения, z 1,5 , 
 91 
 
 [13, таблица 20]. 




8.5.5.3 Выбираем лампы накаливания мощностью 1000 Вт каждая, 






В дипломном проекте был рассмотрен вопрос о реконструкции 
турбины ПТ-25-90 на ухудшенный вакуум. 
Первоначальным этапом проекта был конструкторский и поверочный  расчет  
конденсатора, целью которого являлось  определение давления в 
конденсаторе в зависимости от температуры наружного воздуха при работе 
по тепловому графику. 
 Были проведены расчеты тепловой схемы и в результате расчетов 
исходной и реконструированной схемы на разные температуры наружного 
воздуха получили, что в новом варианте удельная выработка электроэнергии 
на тепловом потреблении равна э=0,435 , при исходной схеме э=0,3826 . 
Из этого следует, что перевод на ухудшенный вакуум является одним из 
способов  поднятия показателей тепловой экономичности блока и станции, в 
общем. 
На основе технико-экономического расчета был определен срок 
окупаемости реконструированной  схемы, он составил 1,34 года. Срок 
окупаемости ниже двух лет, а значит этим методом можно пользоваться. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТИПА   ПТ-25-3 
 
1.ТИП – ПТ-25-90/10, год постройки 1956, зав.№ 24088 Уральского 
турбомоторного завода. 
2.Год ввода в эксплуатацию-1959. 
3.Номинальная мощность, квт-25000 
4.Число оборотов об/мин-3000 
5.Давление свежего пара, ата 90 
6.Температура свежего пара,ºС-500; 
7.Регулируемый отбор для производственных целей: 
 а) давление пара, ата 8-13; 
 б) максимальное количество  т/час 160-105; 
8. Регулируемый отбор для целей теплофикации: 
 а) давление пара, ата 1,2-2,5; 
 б) максимальное количество  т/час 100-60: 
9.Количество нерегулируемых отборов-3 
10.Давление пара в конденсаторе ата –0,056; 
11.Охлаждающая вода: 
 а) расчётная температура,ºС -20 
 б) максимально-допустимая температура 
     при номинальной мощности,ºС -33 
 в) количество т/ч 5000 
12.Максимальный расход пара, т/ч-240 
 а) через ЧВД т/ч-240 
 б) через ЧСД т/ч-120 
 в) через ЧНД т/ч-100 
13.Максимальный расход пара в конденсаторе при температуре  
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охлаждающей воды 30 ,ºС и номинальной мощности при конденсационном 
режиме т/ч-90 
14.Предельная мощность при перегрузке турбины, кВт-37000 
15.Число цилиндров-1 
16.Число ступеней-19 
17.Общий вес турбины т-140 
18.Вес наиболее тяжёлой части турбины: 
          а) для монтажа т-18 
          б) для эксплуатации т-25 
19.Ротор: 
 а) полный  вес т-14.5 
 б) полная длина мм-6556 
 в) наибольший диаметр по вертикальной лопаток, мм-2110 
 г) пролёт между осями подшипников, мм-4671 
 д) критическое число оборотов, об/мин -1800 
 е) число оборотов ротора при работе 
     валоповоротного устройства, об/мин-4,5 
20.Ротор генератора: 
 а) тип электрогенератора с водородным  охлаждением-ТВ-25-2 
 б) 1-я критическая скорость об/мин-940 
 в) 2-я критическая скорость об/мин-2750 
КОНДЕНСАТОР 
1.Тип конденсатора  25 КЦС-7 
2.Рабочее давление в водяном пространстве, ата 3,5 
3.Поверхность охлаждения, м2  1750 
4.Размер трубок, мм  24/22 
5.Количество трубок, шт.  3880 
6.Длина трубок, мм  6050 
7.Способ крепления трубок – Развальцовка с 2-х сторон 
8.Материал трубок  Л-68 (ГОСТ 494-44, мягкий) 
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9.Материал трубных досок  Л-59-1 
10.Число ходов воды  2 
11.Число потоков воды 2 
12.Гидравлическое сопротивление водяной системы м.в.ст.   3,5 
13.При расходе охлаждающей воды м3/час 5000 
ЭЖЕКТОР 
 а) рабочий 
Тип эжектора ЭП-2-400-3 
Расчетное минимальное давление пара, ата 16 
Расход пара, кг/ч  400 
Кол-во отсасываемого сухого газа кг/ч  60 
Расход охлаждающей воды, м
3
/ч 80 
 б) пусковой  
Тип эжектора ЭП-1-600-3 
Расчетное минимальное давление пара, ата 12 
Расход пара, кг/ч  600 
Кол-во отсасываемого сухого газа кг/ч  80 
МАСЛООХЛАДИТЕЛИ 
Тип        МП-37 
Диаметр трубок, мм  14/16 
Длина трубок, мм  1550 
Количество трубок, шт.   592 
Поверхность охлаждения, м2  37 
Расход воды, м3/ч    35 
Количество установленных единиц    3 
МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА 
Ёмкость маслобака, т   14 
Ёмкость маслосистемы, т  16 
Давление масла на регуляторе, ата    12 
Давление масла на смазку, ата     0,45 
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ГЛАВНЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС 
 
Тип   центробежный 
Производительность, л/мин  2400 
ПУСКОВОЙ МАСЛЯНЫЙ ЭЛЕКТРОНАСОС 
Тип    6МС-7 центробежный 
Производительность  175 м3/час 
Напор   215 м.вод.ст. 
ЭЛЕКТРО-МОТОР 
Тип   АМ-36-52/4 
Мощность   160 кВт 
Напряжение  220/380  В 
Сила тока   320/185 А 
Число оборотов  1486 об/мин 
ЭЛЕКТРОМОТОР РЕЗЕРВНОГО МАСЛОНАСОСА 
Тип   А361-4 
Мощность   13 кВт 
Напряжение  220/380  В 
Сила тока   44/25 А 
Число оборотов  1450 об/мин 
ЭЛЕКТРОМАСЛЯННЫЙ НАСОС (аварийный) 
Тип   4 НДН центробежный 
Производительность  м3/ч 90/108 
Напор, ата 2,5 
Число оборотов, об/мин  1560 
Мощность мотора, кВт   15 
Напряжение постоянного тока, вольт   220 
Сила тока, А  31.5 
КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ 
Тип   ЗКСД-5х2 
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Завод изготовитель        Сумский завод 
Кол-во установленных единиц, шт .     2 
Производительность  м3/час   110 
Напор, мв ст.    125 
Число оборотов, об/мин  1450 
Мощность мотора   кВт    100 
Напряжение, вольт    380/220 
Сила тока, А       185/320 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ 
Тип   20   НДН  
Производительность  м
3
/час   2500 
Напор, м.в.ст.  20 
Число оборотов, об/мин  730 
Потребляемая мощность   кВт    160 
Количество установленных единиц, шт.  2 
Завод-изготовитель       МНЗ им. Калинина 
ЭЛЕКТРОМОТОР 
Тип     Короткозамкнутый, трехфазного переменного тока 
Мощность мотора, кВт  160 
Максимальная сила тока, А   29,4 
Напряжение на зажимах мотора,  В    3000 
ПОДЪЁМНЫЙ НАСОС ПНД-1 
Тип     КСМ-30-125 
Производительность  м3/час    30 
Напор, м.в.ст.     115 
Число оборотов, об/мин  1450 
Мощность мотора  кВт    28 
Напряжение, вольт   380 





Тип          ПН-65-3 
Завод изготовитель     ”Комега” 
Поверхность нагрева, м
2
       65 
Число ходов, шт.        6 
Расход воды, м3/час     180 
Гидравлическое сопротивление трубной системы, м.в.ст.      3,3 
Расчётное рабочее давление 
а) в корпусе      0,1-1,1 
б) в трубной части, ата    12 
Температура среды  
а) в корпусе  
0
С         до  100 
б) в трубной части, 0С    70 
Диаметр трубок, мм    16/14,5 
Количество трубок, шт.        263 
ПНД-2 
Тип          ПН-65-4 
Завод изготовитель     ”Комега” 
Поверхность нагрева, м2       65 
Число ходов, шт.        6 
Расход воды, м
3
/час     180 
Гидравлическое сопротивление трубной системы , м.в.ст.      3,3 
Давление пара     1,2-2,5 
Расчётное рабочее давление 
а) в корпусе      0,1-1,1 
б) в трубной части, ата    12 
Диаметр трубок, мм    14/16,5 
Количество трубок, шт.        263 
ПНД-3 





       130 
Число ходов, шт.        6 
Расход воды, м3/час     170 
Гидравлическое сопротивление трубной системы, м.в.ст.      5 
Давление пара, ата    8 
Максимальная температура нагретой воды 0С    150 
Давление воды, ата      15 
Диаметр трубок, мм    16/14,5 
Количество трубок, шт        532 
Материал трубок        латунь 
ПВД-4      ПВД-5 
Тип          ПВ СС-200 
Поверхность нагрева, м2       200 
Число ходов, шт        3 
Расход воды, м
3
/час     210,4 
Гидравлическое сопротивление трубной системы, м.в.ст.      17,2 
Давление греющего пара, ата 
ПВД-4    17 и 300 0С 
ПВД-5    31 и 350 0С 
Максимальная температура нагретой воды 0С  
ПВД-4      200 
ПВД-5      224 
Давление воды, ата      80 
Диаметр трубок, мм    32/24х14,5 








Таблица13– технические параметры бойлеров 
 
  ОБ-1 ОБ-2 ПБ 
1 
Тип подогревателя 
БО-350М БО-350М ПСВ-500-14-23 
2 
Площадь проходного 
сечения по воде,  






















1400 1400 1500 
8 
Давление воды в 
трубках, ата 
15 15 24 
9 
Давление пара в 
корпусе, ата 
3,5 3,5 15 
10 
Количество и длина 
трубок, м 
1320Х4,545 1320Х4,545 1930Х4,545 
11 
Температура на входе, 
оС 
















5,7 5,7 6 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При параметрах свежего пара и температуре 
охлаждающей воды, максимальные количества отбираемого пара из 
регулировочных отборов понижаются и определяются диаграммой режимов 
и соответствующими поправками, исходя из максимальной пропускной 
способности части высокого давления 220 т/час и максимального количества 
пара, выходящего из части среднего давления в размере 100т/ч. 
Турбина допускает повторный пуск в работу через любое время после её 
остановки, для чего турбина снабжается валоповоротным механизмом, 
вращением ротора турбины со скоростью 4.5 об/ мин. 
Валоповоротное устройство приводится во вращение от электромотора 
напряжением 380 вольт и мощностью 10 кВт при               750 об/мин. 
Лопаточный аппарат турбины рассчитан и настроен на работу при частоте 
сети 50 периодов в секунду, что соответствует числу оборотов ротора 
турбогенератора 3000 об/мин. Работа турбины при частоте сети ниже 49,5 Гц 





































































































Скрытая теплота фазового перехода 
 
 
Нагрев охлаждающей воды в конденсаторе 
 
 









f x( ) 2.558 10
3





















































































































































































Dк hп hкi( )
Gсв cp
tвi 19.966
